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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa zamowienia: Remonty instalacji elektrycznych, piorunochronnych
i oddymiania.

Adresy: Jastrzebie-Zdroj — budynki gminne uiytkowe wg zestawienia.

Nazwa zamowienia: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Roboty instalacyjne przeciwogniowe.
Instalacje zasilania elektrycznego.
Instalowanie przeciwpoZarowych systemow alarmowych.
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1. Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych ponize;j.

2. Zakres robot objetych specyfikacja:
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu realizacj¢ zadania
pn. ,,Remonty instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oddymiania”.

3. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

4. Ogolne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacija
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Transport:
Material mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu z zachowaniem instrukcji
1 zalecen producentéw poszczegodlnych materialow, aby unikna¢ ich uszkodzenia.

6. Kontrola jakosci:
Wymagana jako$¢ materialow - preparatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakoS$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

7. Cze$¢ opisowa:
Przedmiotem zlecenia s3a roboty polegajacych na wykonywaniu remontéw instalacji
elektrycznych, piorunochronnych i oddymiania wg zakresu okre§lonego w protokole przekazania
frontu robot.
Celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznych, piorunochronnych
oraz systemow p.poz w obiektach administrowanych przez MZN, wskazanych w zatgczniku.

8. Wymagania dodatkowe:
Kwalifikacje oséb realizujacych zamowienie
8.1. Minimum dwie osoby muszg posiada¢ uprawnienia okreslone w punkcie a, b, cid.:
a) $wiadectwo kwalifikacji ,,E” uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja sieci 1 instalacji
b) $wiadectwo kwalifikacji ,,D” uprawniajace do zajmowania si¢ dozorem sieci i instalacji
¢) uprawnienia ,,PPN” ,E” do prac pod napigciem
d) uprawnienia ,,PPN” D" do prac pod napigciem

8.2. Minimum jedna osoba musi posiada¢ uprawnienia do obstugi podestow ruchomych.

8.3. Wykaz sprzetu i urzadzen (forma posiadania: wlasny, dzierzawa, leasing, zobowigzanie do
uzyczenia lub inne)
- podnosnik do prac montazowych o wysiggu nie mniejszym niz 12 m,
- samochdd dostawczy (serwisowy),
- zestaw narzedzi do prac pod napigciem,
-~ komplet drabin do prac na wysokosciach — min. 3 szt (w tym jedna do wysokoséci max. 9 m),
- aparatura kontrolno-pomiarowa niezb¢dna do wykonywania pomiaréw wszystkich wielkosci
elektrycznych:
- miernik do pomiaru skutecznosci zerowania,
- miernik do pomiaru stanu izolacji,
- miernik do badania wylacznika réznicowo-pradowego,
- miernik do badania opornosci uziemienia,
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- cegi Dietza do badania obcigzenia przewodow i kabli,
- miernik do pomiaru nat¢zenia o§wietlenia,

w wykazie nalezy poda¢ nazwe, typ, date legalizacji — dla urzadzen tego wymagajacych (musi by¢
aktualna na dzien zlozenia oferty).

Przyrzady pomiarowe przeznaczone do wykonywania badan i pomiaréw musza posiadaé
aktualne swiadectwo wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

Materialy - nalezy stosowa¢ materialty powszechnie stosowane, dopuszczone do uzytku, posiadajace
wymagane odrgbnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

9. Rozliczanie i fakturowanie robét: Remont instalacji elektrycznych — kazde zadanie bedzie
rozliczane oddzielnie.

Trvb wykonvwania czynnosci:

Zlecenie wykonania robdt bedzie nastepowacé w formie pisemnej;

Inspektor nadzoru okresli w protokole przekazania robdt — termin rozpoczgcia i zakonczenia
robot, rodzaj protokotow wymaganych do sporzadzenia oraz rodzaj; dokumentéw niezbednych do
zgloszenia zakofczenia robot. Wszelkie uzgodnienia z inspektorem nadzoru dokonywane beda
w formie pisemnej (protokot lub notatka),

Odbidr robot nastgpowac bedzie na podstawie zgltoszenia wykonania danego zakresu zgodnie
z protokotem przekazania — zgloszenia nalezy dokona¢ w formie pisemnej w sekretariacie MZN;
za moment zgloszenia przyjmuje si¢ date wptywu do MZN,

Odbidr robot zostanie przeprowadzony przez inspektora nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
od daty zgloszenia (do zgloszenia nalezy dotaczy¢ wszelkie wymagane dokumenty zwigzane
zrealizacja robot, w tym: deklaracje zgodnosci, certyfikaty, protokoly badan, dokumenty
wskazane do dostarczenia przez inspektora nadzoru i inne wymagane przepisami prawa). Brak
wskazanych dokumentéw w zgloszeniu bedzie traktowany jak brak realizacji zadania. Zadania i
czynnos$ci odbiorowe nie zostang rozpoczgte (bgda miaty wowczas zastosowanie zapisy dotyczace
kar umownych),

Rozliczenie wykonania rob6t nastgpowac bedzie kazdorazowo po ich zakonczeniu, na podstawie
protokotu odbioru 1 kosztoryséw powykonawczych sprawdzonych przez inspektora nadzoru,

W przypadku zlecenia obejmujacego kilka obiektéw, kosztorysy powykonawcze musza zostaé
wystawione na kazdy budynek oddzielnie,

Udzielona gwarancja nie moze by¢ krotsza niz 1 rok,

Podstawa wystawienia faktury begdzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokot odbioru
wraz z zatgcznikami.

Zakres czynnosci oraz wymagania dotyczace os6b wyznaczonych do realizacji zadania:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
a) demontaz instalacji elektrycznych lub odgromowych wraz z robotami towarzyszacymi,
b) montaz instalacji elektrycznych lub odgromowych wraz z robotami towarzyszacymi,
c) demontaz lub montaz urzadzen elektrycznych oraz wszelkiego typu osprzetu elektrycznego,
d) wszystkie roboty budowlane lub ziemne niezbedne do wykonania remontu instalacji
elektrycznych lub piorunochronnych.

2) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnos$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
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1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania w/w
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
0sO0b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie; dat¢ ztozenia
o$wiadczenia; wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob; rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace
0os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w
oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) Z tytulu niespelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujagcych wskazane w punkcie 1) czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej] w wysokosci okreslonej
w istotnych postanowieniach umowy. NiezloZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zakres

Kazdorazowo zostanie okreslony ogdlnie w protokole przekazania robot 1 uzupeiniany w trakcie ich
prowadzenia stosownie do potrzeb i w zakresie niezb¢dnym do wykonania zadania. Inspektor
nadzoru okres$li rowniez rodzaj protokoléw wymaganych do sporzadzenia oraz rodzaj dokumentow
niezbg¢dnych do zgloszenia zakonczenia robot.

Materialy
Kazdorazowo zostang okreslone przez inspektora nadzoru i oznaczone w notatce lub protokole. Jako

podstawe do okreslenia warto$ci materialdéw przyjmowane bedg ceny Srednie z kosztami zakupu
zawarte we wskazanych (ostatnich aktualnych) informatorach wydawnictwa “Sekocenbud”
informatory kwartalne. Do cen materiatow nie dolicza si¢ wskaznika narzutu zysku.

W przypadku koniecznosci uzycia materialdow nie ujetych w informatorach cena zostanie ustalona
w oparciu o faktury zakupu (warto$¢ netto) powigkszone o koszty zakupu z aktualnego miesigcznika
,Btyskawica”. Kopi¢ faktury nalezy dotaczy¢ do zgloszenia zakonczenia robdt. Wszystkie materiaty
musza posiada¢ dokumenty okre§lone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — przy
wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spehienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 - dopuszczone do obrotu i powszechnego
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lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Ceny materialéw zawarte w wydawnictwach “Sekocenbud” sa cenami netto.

Sprzet
Jako podstawe do okreSlenia warto$ci sprzetu przyjmowane beda ceny Srednie okre$lone jako ceny

pracy sprzetu zawarte we wskazanych (ostatnich aktualnych) informatorach wydawnictwa
»Sekocenbud” - informatory kwartalne. Do ceny sprzetu nie bedg naliczane koszty posrednie i zysk

Ceny pracy sprzetu zawarte w wydawnictwach ..Sekocendbud”, ..Blyskawica” sa cenami netto.

Wartos¢ robocizny
Warto$¢ roboczogodziny brutto, ustalona w ofercie Wykonawcy bedzie stanowita podstawe do
sporzadzania kosztorysé6w powykonawczych.

1. Na warto$¢ roboczogodziny brutto sktada sig:

a) warto$¢ roboczogodziny netto,

b) podatek VAT- dla budynkéw uzytkowych — 23 %,

2. Na wartos$¢ roboczogodziny netto sktada sie:

a) stawka robocizny kosztorysowej,

a) wskaznik narzutu kosztow posrednich (naliczany do R),

b) wskaznik narzutu zysku (naliczany bedzie do R + Kp),

Podana warto$¢ roboczogodziny brutto jest ceng ryczattowg i obowigzuje przez caly okres trwania
umowy.

Kosztorys powykonawczy.

Kosztorys powykonawczy nalezy sporzadza¢ w oparciu o wskazane ponizej zasady:

- warto$§¢ roboczogodziny przyjmowana bedzie wg zasady okreslonej w pkt. “wartos¢
roboczogodziny”,

- warto$¢ materiatdéw przyjmowana bedzie wg zasady okreslonej w pkt. “materiaty”,

- warto$¢ sprzetu przyjmowana bedzie wg zasady okreslonej w pkt. “sprzet”,

- kosztorys nalezy sporzadzi¢ w oparciu o dostepne katalogi typu KNR, KNNR, zaktadowe,
specjalistyczne itd. oraz kalkulacje wtasne w przypadku braku odpowiednich norm,

- koszt sporzadzenia protokotéw, badan pomiardow i1 prob nalezy wylicza¢ w oparciu o naklady
zawarte w katalogach,

Zalaczniki:
- zalagcznik nr 1 — wykaz budynkow uzytkowych gminnych,



